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Opinnäytetyössäni perehdyttiin märkätilan kipsilevyseinärakenteisiin. Kip-
silevyä käytetään eniten rakennuslevynä märkätiloissa sen edullisuuden ja 
asennushelppouden vuoksi. Työn tarkoituksena oli tuoda esille kipsilevy-
seinän rakenteita eri vuosikymmeniltä tähän päivään. Työssäni esiteltiin 
vanhoja, ongelmia tuottaneita rakenneratkaisuja, joita aiemmin pidettiin toi-
mivina. Lisäksi työssäni esiteltiin nykyään käytettäviä, toimivia märkäti-
laan soveltuvia kipsilevyseinärakenteita. 
 
Opinnäytetyöni aineisto koostuu lainsäädännön, RT-kortistojen sekä mate-
riaalitoimittajien nettisivu- ja kirjallisuustiedoista. Lisäksi työssä on hyö-
dynnetty tietoja, jotka olen saanut 17 vuoden työkokemukseni aikana tuo-
tekehitys-, teknisen neuvojan ja kouluttajan tehtävistä märkätilatuotteiden 
parissa.  
 
Yleisimmät tämän päivän märkätilaongelmat johtuvat asennustyöstä ja vää-
rästä levyseinän rakenneratkaisusta.  
 
Suihkuseinällä, jossa vesirasitus on jatkuva, ei kiinnityslaasti laatan takana 
pääse kuivumaan. Sen vuoksi tulee käyttää vedeneristysjärjestelmää, jonka 
vesihöyrynläpäisykerroin W on riittävän pieni tai diffuusiovastus Sd riittä-
vän suuri. Myös märkätilan ulkoseinällä voidaan käyttää höyrysulku-
muovia, kun käytetään kaksoisseinärakennetta. Näin ollen toimiva märkä-
tila saavutetaan huolellisella suunnittelu- ja asennustyöllä.  
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The purpose of this Bachelor’s thesis was to examine the gypsum plaster-
board wall structures in wet rooms. Plasterboards are commonly used in wet 
room walls because of their cheapness and ease of installation. Another aim 
was to study the most common gypsum plaster wall structures in different 
decades. These structural solutions were previously considered functional. 
In addition, the thesis present modern methods of plaster board structures 
suitable for the wet areas. 
 
The source material for the thesis was collected from the legislation, RT 
online cards, material suppliers’ web sites and documents. The author’s ex-
perience in product development and as a technical adviser and instructor 
of wet room products was also utilized in the thesis. 
 
The results of the thesis show that the most common problems in wet rooms 
are caused by installation faults and wrong wall structure solutions. Prob-
lems occur especially on the walls where the water is running and where the 
mortar on the back of the tile does not dry. Therefore, a waterproofing sys-
tem should be used where the water vapour permeability coefficient of W 
is small enough or diffusion resistance Sd large enough. A vapour barrier 
membrane can be used on the external walls, when using a double wall 
structure. Thus, a functioning wet room is reached by careful design and 
installation work. 
 
Keywords gypsum board, wet room, plate wall structure, vapour permeability coeffi-
cient 
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Sisätilojen eniten käytetty seinämateriaali on kipsikartonkilevy. Kipsikar-
tonkilevyä käytetään eniten myös märkätilojen seinärakenteissa. Märkätila-
rakentamisessa pienikin virhe voi johtaa todella isoihin korjauskustannuk-
siin. Tämän vuoksi on tärkeää panostaa oikeiden materiaalien valintaan ja 
huolelliseen asentamiseen sekä seinän rakenneratkaisuun märkätilarakenta-
misessa. 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on esittää nykyrakentamisessa tehtäviä 
kipsilevyseinän rakenteita märkätiloissa. Työssäni käyn läpi myös levysei-
närakenteen ongelmia eri vuosikymmeninä. 
 
Työni on rajattu koskemaan sellaista sisätilojen märkätilan seinärakennetta, 
jonka alustana on kipsikartonkilevy.  
2 KIPSIKARTONKILEVY 
Kipsikartonkilevyjen valmistaja Knauf Oy:n antamien tietojen mukaan kip-
silevy koostuu kahdesta kartongista ja niiden väliin valetusta kipsiytimestä. 
Kipsiydin on kipsikiveä, joka osittain louhitaan luonnosta, osittain valmis-
tetaan kalkkikivestä, vedestä, ilmasta ja rikkidioksidista. Osittain käytetään 
kierrätettyä kipsiä, kuten hiilivoimaloiden savukaasujen puhdistuksessa 
syntynyttä kipsiä. Kartonki valmistetaan kokonaisuudessaan kierrätyspape-
rista. (Kipsi ja ympäristö n.d.) 
 
Kipsikivi eli raakakipsi on väritön, kiderakenteinen mineraali ja se on hal-
kaistavissa. Sen kemiallinen kaava on CaSO4 • 2H2O (kalsiumsulfaattidi-
hydraatti). Kipsi eroaa kalkista ja liidusta siten, ettei se reagoi suolahapon 
kanssa. (Kipsi n.d.) 
2.1 Kipsin historia 
Kipsin nimi tulee kreikkalaisesta sanasta Gypsos, joka tarkoittaa keitettyä 
kiveä. Kipsi on mineraali, jota on suurina esiintyminä luonnossa Saksassa 
ja Välimeren maissa.  
 
Varhaisin tieto kipsin käytöstä rakennusmateriaalina on peräisin Egyptistä. 
Kheopsin pyramidissa kipsiä sekoitettiin kaakelisaveen, jota käytettiin laas-
tina. 
 
1700-luvun lopulla ranskalainen kemisti Antoine Laurent Lavoisier analy-
soi raakakipsiä ja sai selville sen kemiallisen koostumuksen. Lavoisierin 
analyysin ja Pariisin läheltä löydettyjen kipsiesiintymien ansiosta alkoi kip-
sin kaupallinen käyttö laastina ja muottivaluissa. Kipsiä kutsuttiin tuolloin 
nimellä "Plâtre de Paris" eli Pariisin kipsi.  
 
Lavoisierin tutkimusten aikana Benjamin Franklin vieraili Ranskassa. 





maanparannustarkoituksiin. Hän vakuuttui tästä metodista ja vei sen muka-
naan Yhdysvaltoihin. Vielä nykyäänkin kipsiä käytetään maanparannustar-
koituksiin suuressa osassa maailmaa. 
 
Vuonna 1880 Augustine Sackett ja Fred Kane alkoivat kehittää kipsistä le-
vyä. Kahdeksan vuoden jälkeen he onnistuivat valmistamaan kipsilevyä 
pursottamalla kipsiä kartonkikerrosten väliin. Tämä tuote sai nimekseen 
"Sackett Board" toisen keksijänsä mukaan. Nykymuotoista kipsilevyä on 
tuotettu teollisesti 1910-luvulta lähtien. Pohjoismaissa kipsilevyä on käy-
tetty 1930-luvulta lähtien.  
 
Kipsilevystä on tullut johtava sisäverhousmateriaali sen akustisten, palotur-
vallisuus-, allergia- ja esteettisyysominaisuuksien ansiosta. Lisäksi suosiota 
selittää sen helppo työstettävyys. (Kipsi n.d.) 
2.2 Kipsikartonkilevyn valmistajat Suomessa 
Suomessa tunnetut kipsikartonkilevyn toimittajat ovat Knauf ja Gyproc. 
 
Knauf on osa maailmanlaajuista konsernia. Tämä perheyritys perustettiin 
Saksassa vuonna 1932, ja sillä on yli 200 toimipistettä ympäri maailmaa. 
Knauf Oy aloitti vuonna 1991 Suomessa kipsilevyjen valmistuksen ja 
myynnin. Kipsilevyjä valmistetaan Kankaanpäässä sijaitsevassa tehtaassa.  
Knauf-tuotevalikoimaan kuuluvat kipsilevyt ja työkalut, teräsrangat, tarkas-
tusluukut, kipsirappaustuotteet, kipsipohjaiset pumpattavat lattiamassat 
sekä Knauf Danoline-, Heradesign- ja AMF -akustiikkatuotteet ja niiden 
kiinnittämiseen tarvittavat ripustusjärjestelmät. Lisäksi valikoimiin kuuluu 
rappauskoneita, laitteita ja työkaluja. (Knauf Oy n.d.) 
 
Gyproc-tuotemerkki on osa Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy:tä, joka 
kuuluu maailmanlaajuiseen Saint-Gobain-konserniin. Saint-Gobain perus-
tettiin vuonna 1665. Konsernin toimialat ovat tukkukauppa, rakennusmate-
riaalit, tasolasi, pakkaus sekä korkean suorituskyvyn erikoismateriaalit. 
Gyprocilla on johtava asema sen kaikilla toimialoilla Euroopassa ja maail-
malla, ja se työllistää noin 190 000 henkilöä. Toimintaa sillä on 64 maassa. 
Suomessa Gyproc-kipsilevyt valmistetaan Kirkkonummen tehtaalla. (Saint-
Gobain 350 vuotta n.d.) 
2.3 Kipsikartonkilevyt märkätiloissa 
Seuraavassa on listattu märkätilojen seinäpinnoille suositellut Knauf- ja 
Gyproc-kipsikartonkilevyt. 
 
2.3.1 Knauf-kipsikartonkilevyt  
• märkätilakipsilevy KH 13 






VTT:n sertifioiman Knauf Oy:n kylpyhuonejärjestelmän 190/04 mukaan 
kipsikartonkilevyn seinärakenteissa tulee väliseinän kuivan huonetilan puo-
len pinnoitteen vesihöyrynläpäisevyyden olla vähintään kaksinkertainen 
vedeneristyksen vastaavaan arvoon verrattuna. Lisäksi ulkoseinäraken-
teissa sisä- ja ulkopinnan vesihöyryn läpäisevyyksien suhdeluvun tulee olla 
vähintään 1:5. (Sertifikaatti nro 190/04 n.d.) 
 
2.3.2 Gyproc-kipsikartonkilevyt 
Gyproc Käsikirjan 2014 mukaiset levysuositukset märkätiloihin ovat seu-
raavat: 
• GRI 13 Kylppäri, ensisijainen käyttökohde 
• GRIE 13 Kylppäri Ergo®, ensisijainen käyttökohde 
• GEK 13 ERIKOISKOVA, toissijainen käyttökohde 
• GEKE 13 ERIKOISKOVA Ergo®, toissijainen käyttökohde 
Glasroc-komposiittilevyt 
• Glasroc® H GHOE 13 Ocean™, ensisijainen käyttökohde 
• Ergo® Märkätilalevy, ensisijainen käyttökohde 
Kuituvahvistelevy 
• Rigidur H Kuituvahvistelevy, toissijainen käyttökohde. 
 
Gyproc-kylpyhuonejärjestelmän 174/02 mukaan tulee väliseinän kuivan 
huonetilan puolen pinnoitteen vesihöyrynläpäisevyyden olla VTT:n laskel-
mien perusteella vähintään kaksinkertainen vedeneristyksen vastaavaan ar-
voon verrattuna. Myös ulkoseinärakenteissa sisä- ja ulkopinnan vesihöyryn-
läpäisevyyksien suhdeluvun tulee olla vähintään 1:5. Lisäksi on käytettävä 
VTT:n sertifioimaa vedeneristysjärjestelmää, jonka vesihöyrynläpäisyn tu-
lee olla alle 90 x 10 -12 kg/m2sPa [W]. (Sertifikaatti nro 172/04 nd.) 
 
3 MÄRKÄTILA 
Märkätila tarkoittaa ”huonetilaa, jonka lattiapinta joutuu tilan käyttötarkoi-
tuksen vuoksi vedelle alttiiksi ja jonka seinäpinnoille voi roiskua tai tiivis-
tyä vettä (esim. kylpyhuone, suihkuhuone, sauna)” (Suomen RakMK C2. 
1998, 2). 
 
Märkätiloissa noudatetaan Rakentamismääräyskokoelman osaa C2 Kos-
teus. Tämän tueksi Suomen rakennusinsinööriliitto RIL on julkaissut Ra-
kennusten veden- ja kosteudeneristysohjeen RIL 107–2012. 
3.1 RakMK C2: märkätilan suunnitteluperiaatteet 
Rakentamismääräyskokoelman (Suomen RakMK C2. 1998, 14–15) mu-
kaan ”märkätilojen vedenpoisto ja rakenteet on suunniteltava ja rakennet-
tava siten, ettei vettä pääse valumaan tai siirtymään kapillaarivirtauksena 
ympäröiviin rakenteisiin ja huonetiloihin. Märkätilan lattiapäällysteen ja 





ja seinään pinnoitteen taakse on tehtävä erillinen vedeneristys. Vedeneris-
tyksen tulee olla riittävän sitkeä, jotta se saumoineen kestää rakennustyön 
aikaiset rasitukset ja käytön aikaiset alustan liikkeet. Märkätilojen vede-
neristyksenä toimiva lattianpäällyste tai lattiapäällysteen alla oleva vede-
neristys on ulotettava riittävän korkealle seinälle sekä liitettävä vedenpitä-
västi seinän vedeneristykseen estämään veden pääsy seinä- ja lattiaraken-
teiden sisään.”  
 
RIL 107-2012:n mukaan seinärakenteet tehdään kivi- tai levyrakenteisina. 
Levyrakenteisen seinän alaranka tulee tehdä lattiavalun yläpuolelta alka-
vaksi. Seinärakenteet toteutetaan niin, etteivät lämpö- ja kosteusliikkeet 
vaurioita vedeneristystä tai pintarakenteita. Kylpyhuoneissa roiskevesialu-
eilla suositellaan käytettävän kivirakenteisia seiniä.  
 
Ulkoseinällä vedeneristetyn rakennuslevyn taakse ei saa asentaa höyrysul-
kumuovia. Poikkeuksena on höyrysulun taakse rakennettava kaksoisseinä-
rakenne, joka on runkorakenteen sisäpuolella. Kevyen rakenteen ja kanta-
van ulkoseinärakenteen välissä on kuiviin huonetiloihin esimerkiksi alaka-
ton yläpuolelta avoin tuuletusväli. Ilmavälin tuulettumisen edellyttämät 
tulo- ja poistoilmareitit on esitettävä rakennesuunnitelmissa. (RIL 107-
2012, 168.) 
 
3.2 Märkätilojen vedeneristettävät alueet 
Seuraavassa RT-kortin taulukossa on esitetty vedeneristettävät asuinhuo-
neistojen osa-alueet.  
 







3.3 Märkätilojen tyypilliset ongelmat  
Ennen vuotta 1998 tehdyissä märkätiloissa ei ole tämän päivän sertifioituja 
vedeneristeitä. Seinissä on käytetty kosteussulkua tai kosteussulku- ja ve-
deneristyskäsittely puuttuvat kokonaan. Lattialle on asennettu usein puut-
teellisesti muovimatto, jonka päällä on laatoitus. 
 
Lisäksi märkätiloissa on usein virheellisesti tehdyt kallistukset ja veden-
poisto, minkä seurauksena vesi lammikoituu. Ongelmia on lisäksi esiinty-
nyt lattiakaivojen liittymissä sekä kph- ja wc-kalusteiden läpivienneissä. 
 
Puurunkoisissa ulkoseinissä on usein asennettu lämpöeristeen sisäpintaan 
höyrysulkumuovi. Tämän päälle on asennettu kipsilevy, joka on käsitelty 
kosteussululla. Levyn ollessa kahden tiiviin pinnan välissä seurauksena on 
usein mikrobivaurioituminen.  
 
Toimivan märkätilan saneerauksessa uusitaan yleensä lattia ja varsinkin sei-
näpintojen kaikki alusrakenteet. Märkätiloissa voidaan tehdä myös osakor-
jauksia. Osakorjaus on tehtävissä alle 10 vuotta vanhaan vedeneristykseen. 






3.3.1 Ongelmat eri aikakausina 
Pesutilojen seinävaurioiden aiheuttajina on ollut vaneri-, lastu- ja kipsilevy-
seinän vedeneristeen puuttuminen. Kipsilevyseinän vesieriste ei ole ollut 
vedenpitävä, ja muovipinnoite ei ole ollut saumoiltansa tiivis. Läpivientien 
tiivistys on puuttunut. (Pirinen 2006, 62.) 
 
Seinärakenteiden kunto 1950-luvulla oli yleisesti hyvä. Pesutilat sijaitsivat 
kellaritiloissa ja vedenkäyttö saattoi olla vähäisempää. 
 
Seinien kosteusvauriot lisääntyivät voimakkaasti 1960-luvulla. Tuolloin 
käytetyt rakennuslevyt olivat pinnoitettuja tai ne maalattiin. Huomioitta jäi 
myös nurkkien ja levysaumojen tiivistykset. 
 
Pesuhuoneen seinävauriot 1970-luvulla aiheutti seinäpinnoitteen vaihteleva 
alusrakenne. Levynä käytettiin jopa tuulensuojalevyjä. Laatoituksen alla ol-
leet levyt oli kyllästetty bitumiliuoksella. Tuolloin korjaustarve ilmeni jo 
muutaman vuoden jälkeen. 
 
1980-luvulla seinäpinnoitteena käytettiin laattaa, jonka oletettiin olevan 
saumojen kanssa vesitiivis. Pesu- ja saunatilojen yleistyminen sekä huoli-
mattomasti tehty tai kokonaan pois jätetty kosteuseristys aiheuttivat paljon 
kosteusvaurioita. (Partanen 1995, 22.) Vesirasitusalueilla laatoituksen alla 
seinille suositeltiin kosteudeneristykseen muovidispersiosivelyä (RT 93-
10224, 4).  
 
Toimivan vedeneristeen puuttuminen laatoituksen alla 1990-luvulla aiheutti 
myös paljon ongelmia pesuhuoneissa. Vuonna 1998 Suomen RakMK C2:n 
voimaantulo auttoi oikeiden märkätilaratkaisujen tekemistä.  
 
Tämän päivän ongelmat johtuvat pääasiassa asennusvirheistä, kipsilevysei-
nän roiskevesialueella, jossa seinän laattapinta kastuu päivittäin. Laatan ja 
vedeneristeen välinen kiinnityslaastivesi ei pääse kuivumaan. Tämä on ha-
vaittavissa pintakosteuden osoittimella. Märkä kiinnityslaasti vaatii vede-
neristeeltä riittävän pientä vesihöyrynläpäisyarvoa. Tämän vuoksi valitaan 
vedeneristettävälle seinälle riittävän vähän vesihöyryä läpäisevä vedene-
riste. Tämä on tärkeää varsinkin suihkun ja löylyhuoneen väliselle seinälle, 
jos kyseessä olevaan seinärakenteeseen ei ole tehty ilmaväliä suihkunpuo-
leisen rakennuslevyn taakse. 
 
3.3.2 Ongelmarakenteet 
Ongelmarakenteita on useita. Seuraavassa esitellään muutamia vanhoista 







Kuva 1. Saunan ja kylpyhuoneen välinen seinä vuoden 1991 RT-kortista 
(RT-kortti 91-10468, 4). 
 
Seinärakenne 
• saunan sisäverhouslauta 
• tuuletusväli 20 mm ja vastaava rimoitus 
• höyrynsulku, alumiinipaperi 
• runko painekyllästettyä puuta ja lämmöneristeenä 50–100 mm:n mi-
neraalivilla  
• rakennuslevy, joka soveltuu laatoituksen alustaksi 
• kosteudeneriste valmistajan ohjeen mukaan 
• laatta. 
 
Rakenteen tekee ongelmalliseksi mm. saunan ja kylpyhuoneen välisen sei-
nän paineentasaus-/tuuletusvälin puuttuminen. Ongelmana on myös asen-
nustyössä tehtävien levysaumojen sekä lattia- ja seinärajan kosteuseristyk-







Kuva 2. Saunan ja kylpyhuoneen välinen seinä vuoden 1991 RT-kortista 
(RT-kortti 91-10468, 4). 
 
Seinärakenne 
• saunan sisäverhouslauta 
• tuuletusväli 20 mm ja vastaava rimoitus 
• höyrynsulku, alumiinipaperi 
• runko painekyllästettyä puuta ja lämmöneristeenä 50–100 mm:n mi-
neraalivilla  
•  tuuletusväli 20 mm ja vastaava rimoitus 
• pesuhuoneen sisäverhouslauta. 
 
Rakenteen tekee ongelmalliseksi pesuhuoneen lautaverhouksen takana kos-











Kuva 3. Kylpyhuoneen ja ulkoseinän välinen rakenne vuoden 2003 RT-
kortista (RT-kortti 84-10793, 7). 
 
Rakenteessa suositellaan laatoitettavaksi rakennuslevyksi** 15 mm:n pon-
tattu havuvaneri. Ongelmalliseksi rakenteen tekee levyn puupohjaisuus. 
Elävä alusta laatoituksen alla aiheuttaa laattojen irtoamisia sekä saumojen 





Kuva 4. Kylpyhuoneen ja kuivantilan välinen seinärakenne vuoden 2003 
RT-kortista (RT-kortti 84-10793, 7). 
 
Rakenteessa suositellaan laatoitettavaksi rakennuslevyksi* 15 mm:n pon-
tattu havuvaneri. Samoin kuin kuvassa 3, tämänkin rakenteen tekee ongel-
malliseksi levyn puupohjaisuus. Elävä alusta laatoituksen alla aiheuttaa 








Kuva 5. Saunan ja kylpyhuoneen välinen seinärakenne vuoden 2003 RT-
kortista (RT kortti 84-10793, 8). 
 
Seinärakenteesta puuttuu tuuletus-/paineentasausväli. Rakenteessa suositel-
laan laatoitettavaksi rakennuslevyksi** 15 mm:n pontattu havuvaneri. Ku-
ten kuvassa 3 ja 4, ongelmalliseksi tämänkin rakenteen tekee levyn puupoh-
jaisuus. Elävä alusta laatoituksen alla aiheuttaa laattojen irtoamisia sekä 
saumojen ja vedeneristeen halkeilua. 
4 ILMANVAIHDON MÄÄRÄYKSET 
RakMk D2:n mukaan painovoimaista ja koneellista ilmanvaihtoa ei saa yh-
distää siten, että ilman virtaussuunnat huonetilojen välillä ja kanavistoissa 
voivat muuttua suunnitelluista. 
 
Huoneiston tai muun yhtenäisen tilan ilmanvaihto suunnitellaan yleensä yk-
sinomaan joko koneelliseksi tai painovoimaiseksi ilmanvaihtojärjestel-
mäksi. 
 
Painovoimainen ilmanvaihtojärjestelmä voidaan suunnitella tehostettavaksi 
poistoilmapuhaltimella. Riittävä ulkoilman saanti varmistetaan tällöin siten, 
ettei ilma virtaa jäteilmakanavien tai savuhormien kautta huoneisiin. 
(Suomen RakMk D2 2003, 14.) 
4.1 Ilmanvaihdon ohjeet märkätiloihin 
RIL 107-2012:n mukaan märkätiloissa on oltava jatkuvatoiminen ja riittä-
vän tehokas ilmanvaihto, joka kuivattaa kastuneet pinnat nopeasti ja katta-
vasti. Erityistä huomiota tulee kiinnittää korvausilmareittien, mm. märkäti-
lan oviraon, toimivuuteen. (RIL 107-2012, 180.) 
 
5 VEDENERISTEET 
C2:n määritelmän mukaan vedeneristys tarkoittaa ainekerrosta, joka sau-
moineen kestää jatkuvaa kastumista ja jonka tehtävänä on estää nestemäisen 





tai kapillaarivirtauksena, kun rakenteen pinta kastuu (Suomen RakMK C2 
1998, 2). 
 
5.1 Vedeneristeen kehitys 
 
Telattavat 1-komponenttiset vedeneristeet yleistyivät markkinoilla 1990-lu-
vun alkupuolella. Tällöin VTT myönsi vedeneristeille tuotesertifikaatin.  
Myöhemmin, 2000-luvun alkupuolella, markkinoille alkoi tulla vedeneris-
tysjärjestelmiä.  
 
Todellinen tarve vedeneristeille tuli 1980- ja 1990-lukujen taitteessa, kun 
ulkosaunoja alettiin siirtää sisätiloihin. Suihkutilat, joissa oli usein myös 
kylpyamme, päällystettiin muovimatolla tai laatalla. Märkätilat ja saunat ra-
kennettiin pääasiassa betonista ja muuraamalla. Tuolloin vesirasitustiloissa 
käytettiin laattojen alla markkinoille tulleita kosteussulkuja.  
 
Levyjen yleistyessä alkoivat myös ongelmat yleistyä. Ongelmia oli myös 
betonisten ja muurattujen rakenteiden kanssa, mutta vähemmän. Betoni ja 
muurattu rakenne eivät vioitu kosteuden vaikutuksesta niin helposti kuin 
uudet kevyemmät rakenteet, mutta betonin huokoinen rakenne jakaa kuiten-
kin kosteuden kapillaari-ilmiön avulla. Tällöin kosteuden pääsyä rakentei-
siin ei ole ollut heti havaittavissa. Tiilirakenteet ovat usein olleet avonaisia 
märkätilan toiselta puolelta, jonne kosteus on seinän osalta päässyt haihtu-
maan. Lattiabetonilla kosteuden kulkeutuminen viereisiin kuiviin tiloihin 
on ollut havaittavissa mm. tuolloin käytettyjen mosaiikkiparkettien tummu-
misina ja irtoamisina sekä muovimaton kupruiluna. 
 
5.2 Markkinoilla olevat vedeneristeet 
Seuraavassa on kerätty valmistajien kotisivuilta markkinoilla olevia vede-
neristeitä. Markkinoilla on useita 1-komponenttisia ja muutamia 2-kompo-
nenttisia telattavia vedeneristeitä. Vedeneristeet ovat tuotesuosituksien mu-
kaan käytettävissä kipsikartonkilevyille.  
 
Liitteeseen 1 on kerätty vedeneristeiden vesihöyrynläpäisy- ja diffuusiovas-
tusarvoja. 
 
Valmistaja / maahantuoja  Tuotenimi 
Alimex Oy   Köster BD 50 -vesieriste 
Ardex   Ardex S 1-K 
Ardex   Ardex 8+9 
Ardex   Ardex 8+9 
Fescon Oy   Fescon-vedeneriste 
GVK Coating Technology Oy MaxStop 
Heikki Haru Oy  Mapegum WPS 
Henkel Väritukku Oy  Ceresit CL 51 





Kaakelikeskus Oy  Mira 4400 Multicoat 
Kerakoll S.p.a  Nanodefence ECO 
Kiilto Oy   Kerafiber 
Kiilto Oy   Keramix 
Lakan Betoni Oy  Lakka-vedeneriste 
Oy Sika Finland Ab  Schönox HA 
Oy Sika Finland Ab  Casco Aquastop 
Pukkila Oy AB  Pukkila-vedeneristemassa 
Rakennuskemia Oy  DO-IT-vedeneriste 
Saint-Gobain Weber Oy Ab  weber.vetonit WP -vedeneristys-
massa 
 
6 LEVYSEINÄN RAKENNE MÄRKÄTILOISSA 
Märkätilojen levyseinän rakenne olisi hyvä tehdä kaksoisseinärakenteena. 
Kipsilevyn takana oleva toiseen huonetilaan tuulettuva ilmarako estää mah-
dollisen vesihöyryn tiivistymisen seinärakenteeseen. Jos kaksoisseinära-
kennetta ei tehdä, tulee höyrysulku poistaa ulkoseinän osalta. Sen vuoksi 
vedeneriste tulee liittää tiiviisti viereisen rakenteen höyrysulkuun. (RT 84-
11166, 6). 
 
6.1 Seinärakenteet  












Löylyhuoneen alumiinipaperin alareuna asetetaan vedeneristyksen päälle. 




Kuva 7. Esimerkkirakenne puutalon löylyhuoneesta vuoden 2014 RT-







Seuraavana on kuvattu kipsilevyvalmistajien sertifikaatissa olevat saunan ja 
kylpyhuoneen väliset seinärakenteet.  
 
Ensimmäisenä on Knauf-märkätilasertifikaatissa esitetty seinärakenne, joka 




Kuva 8. Pesuhuoneen ja saunan välinen seinä (Knaufin VTT-sertifikaatti 




3. kosteussulkukäsittely + VTT:n sertifioima vedeneristysjärjestelmä 
4. Knauf-kipsilevy KH 13, KEK 13 tai kivilevy AQUAPANEL Indoor 
5. alumiinipaperi, alumiinipuoli ilmarakoon pain, saumat limitetään vä-
hintään 150 mm ja tiivistetään kuumuutta kestävällä teipillä. Paperin 





6. kiinnitysruuvit k200 kipsilevyt, k250 (AQUAPANEL Indoor) 
7. teräskisko tai puu ≥ 66 mm 
8. Kulma vahvistetaan kuitukangaskaistalla, joka kiinnitetään kosteussul-
kuun vedeneristysmassalla ennen vedeneristeen asentamista. 
9. saniteettisilikoni 
10. mineraalivilla 40 mm 
11. paineentasausrako 
12. vaaka- tai pystypaneeli (18 mm x 95 mm) 
13. vaakakoolaus 22x100 k600 + pystykoolaus 22x45 k600, tuuletusrako. 
 









3. kosteussulkukäsittely + VTT:n sertifioima vedeneristysjärjestelmä 
4. Glasroc-, Gyproc- tai Rigidur-levy 
5. paineentasausrako ≥ 26 mm 
6. teräs- tai puuranka ≥ 66 mm + lämmöneriste 40 mm 
7. alumiinipaperi, saumat tiivistetään kuumuutta kestävällä teipillä, alu-
miinipuoli ilmarakoon päin 
8. vaakakoolaus 22x100 k600 
9. tuuletusrako 22 mm + pystykoolaus 22x45 k600, tuuletusrako avoin ala- 
ja yläreunassa 





Seuraavassa on annettuja suunnittelu- ja toteutusohjeita:   
- laatoituksen laatu ja määrä rakennusselityksen mukaisesti 
- levyn pohjakäsittely vedeneristysjärjestelmän mukaisesti 
- alumiinipaperi limitetään vähintään 150 mm päällekkäin ja teipataan 
kuumuutta kestävällä teipillä 
- nurkat, katon ja seinän liittymäkohdat sekä aukkojen ympäristöt tiivis-
tetään ylimääräisillä 200 mm leveillä alumiinipaperikaistoilla 
- pystypaneeliin vaaditaan lisäkoolaus. 
 
6.2 Läpivientien tiivistys 
Putkien ja kalusteiden kannakkeiden kiinnityksessä ruuvien reiät tiivis-
tetään märkätilaan soveltuvilla tiivistysmassoilla. 
 
 









Kuva 11. Levyseinän läpivientien tuenta ja tiivistys (RT-kortti 8411166 
2014). 
 
7 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
Eri aikakausien ohjeet ovat olleet silloisen tietotaidon parhaat neuvot, joita 
nykyään kuitenkin pidetään selkeinä rakennevirheinä. 
 
Yleisimmät tämän päivän märkätilaongelmat johtuvat asennustyöstä. On-
gelmina ovat virheellisesti tehty vedeneristettävä alusta, läpivientien, kiin-
nitysten ja liittymien asennus, vedeneristeen riittämätön kuivakalvon pak-
suus sekä ilmanvaihdon toimimattomuus.  
 
Kipsilevyn toimittajilta saa selkeät ohjeet levyseinän rakentamiseen. Levy-
seinärakenteen toimivuuden edellytys märkätiloissa vaatii oikeanlaisen ra-
kenneratkaisun ja vedeneristeen, jonka vesihöyrynläpäisykerroin = W 






Märkätilassa höyrynläpäisevyyden ja höyrysulkuliitoksien kanssa ei tulisi 
ongelmia, kun käytetään runkorakenteen sisäpuolella kaksoisseinäraken-
netta. Tuulettuva kaksoisseinärakenne tulisi tehdä aina, kun on kyse kipsi-
kartonkilevyn asennuksesta märkätiloihin. Tällöin ulkoseinän osalta voitai-
siin höyrynsulkumuovi asentaa normaalisti. Näin rakenteeseen saadaan yh-
tenäinen höyrysulkumuovi. Kaksoisseinärakennetta käyttämällä ei 
höyrysulkua tarvitse rikkoa tai poistaa. 
 
Ongelmana pidän vedeneristetyn ulkoseinän ja höyrysululla varustetun 
muun ulkoseinän yhteenliittämistä, sillä nämä liitosalueet jäävät usein liit-
tämättä yhteen. Liitosalueet ovatkin rakennuksen yleisiä vuotokohtia teh-
dyissä tiiveysmittauksissa.  
 
Saunan ja pesuhuoneen välinen levyseinä tulisi tehdä pesuhuoneen puolelta 
kivipohjaisella levyllä. Pesuhuoneen puoleisen levyn takana tulisi olla myös 
paineentasausrako/ilmaväli, joka on ylhäältä avoin ja tuuletettu kuiviin huo-
netiloihin. 
 
Suihkuseinällä, jolla vesirasitus on jatkuva, ei kiinnityslaasti laatan takana 
pääse kuivumaan. Sen vuoksi tulee käyttää vedeneristysjärjestelmää, jonka 
vesihöyrynläpäisykerroin W on riittävän pieni tai diffuusiovastus Sd riittä-
vän suuri. 
 
Pesuhuoneen vedeneristystyössä tulisi käyttää sertifioitua alan ammatti-
laista. Sertifioitujen märkätila-asentajien tiedot löytyvät VTT:n ylläpitä-
mästä henkilösertifikaattirekisteristä.  
 
Kohteessa tehty vedeneristys on hyvä dokumentoida kotikansioon. Tuote-
selosteen ja työohjeen löytäminen valmistajan kotisivuilta oli hyvin help-
poa. Valitettavan usealla valmistajalla sertifikaatti, CE-hyväksyntä ja käyt-
töturvallisuustiedote ovat vaikeasti löydettävinä. Valmistajan kotisivuilla 
tulisi olla kaikki tieto helposti ja kootusti saatavilla. Näitä tietoja ovat tuo-
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